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 כללי
 

 :ובו "גבוה"מוגדר על פי תקנות התכנון והבניה כבנין בניין ה .1
 .חיפוי אבן טבעית: ציפוי חוץ

 (.רמפה)כבש , גינה, חדר אשפה, חנייה: בנהבשטח החיצוני למ
מאגר מים , משאבות דרח, מחסנים, חניון תת קרקעי, ארונות מתכת לתשתיות, לובי קומתי: -1קומה 
 .מחסן כללי, חדר אופניים, חדר עגלות, גנרטור, מפוחים ,תחתון

 .דירות מגורים, מחסנים, אשפה תא, חשמל דרח, ארונות מתכת לתשתיות, לובי: קומת קרקע
 .4: מעליות

 1: חדרי מדרגות
 .ארונות מתכת לתשתיות, דירות מגורים, לובי קומתי: 1-1קומה 

 .מערכת סולארית, גג שטוח: גג
 
 .חזיתית ואחורית: למבנה שתי כניסות .4
 
 .הוזמנתי על ידי נציגות הוועד לבצע בדק בית. טרם אוכלס הבניין .3
 
 .בקרה ומחסומי רצפה, קופסאות הניקוזים, יש לבצע ניקיון יסודי בכל שוחות הביוב והניקוז .4
 
 .ייתכן ויתגלו ליקויים נוספים, יצויין שלאחר אכלוס הדירות והפעלת המערכות באופן שוטף .5
 
 .לאחר ניקיון יסודי של הבנייןעקב לכלוך ייתכנו ליקויים שיתגלו  .6
 
מכשיר לייזר , פלס דיגיטלי, מד רטיבות, מצלמה תרמית: מכשירים הבאיםלצורך הבדיקה עמדו לרשותי ה .7

 .מטר, מד הפרשי גבהים, גלאי מתכות וצנרת חשמל, למדידה
 
 המוזכרים למטה השוואה למקורות י"חוות הדעת עוסקת בטיב ביצוע העבודות וזאת עפ, באופן כללי .1

חוות דעת זו אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס . הנדסייםים הומתרכזת בעיקר בהיבט
 .אלא אם צוינה אי התאמה באופן מפורש' טאבו וכו, לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה

 
יצוין  .הרסני-ייעת במכשור לאומסת ים שניתן לאתרם בשלב זהלגבי ליקוי, הבדיקה הנה בעיקרה ויזואלית .9

או נזקים נוספים מעבר /בעתיד ייתכן ויתווספו ליקויים ו. סתרים שלא ניתן לאתרם כיוםכי ייתכנו ליקויים נ
 . ייתכן וחוות הדעת תעודכן או שיתווסף נספח, במקרה כזה. למפורט בחוות דעת זו

 
 .הגז' ת מחבבדיקות אלו יש להזמין ישירו. הבדיקה אינה כוללת תקינות גז .18
 

 .שא החשמל יש להזמין חשמלאי מוסמךלבדיקה מעמיקה בנו .11
 

 .י חוק"טכנאים בתחומים שונים או בדיקות תקופתיות הנדרשות עפהבדיקה אינה מחליפה בדיקות  .14
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 תודולוגיהמ
 :חוק המכר

 :קובע 1973 –ג "תשל( דירות)לחוק המכר ' א4סעיף 
שונים ( הדירה"להלן )הדירה או כל דבר שבה : לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלההמוכר "

 ".בתקן רשמי או בתקנות הבניה, מן האמור במפרט
 

 :לחוק זה קובע' ב4סעיף 
 ".1961 –ח "תשכ, יראו כאי התאמה כמשמעותה בחוק המכר( א)אי קיום חיוב האמור בסעיף קטן "
 

 :כני הסטנדרטי קובעכ המפרט הט"כמו
 .כאשר יש כזה, פ דרישות תקן ישראלי"כל המוצרים והמלאכות יהיו ע

 
 :אחריות בהן המוכר אחראי על האלמנטים השונים במבנה+חוק המכר קובע תקופות בדק

 :ציטוט .1973 -ג"תשל( דירות)חוק מכר 

והנוגעת  ןהבנייהנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את  ןהבנייהתאמה בחלקי -אי  -"התאמה יסודית-אי"
 ;להבטחת יציבותו ולבטיחותו

 ;שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה, תקופה הקבועה בתוספת  -"תקופת בדק"
 .תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק  -"תקופת אחריות"
 (ן"תש: תיקון) התאמה-הודעה על אי. א4 
- התאמה -הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי( א)
 ;אם הודיע עליה למוכר תוך שנה מאותו מועד, שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשותו( 1)
שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה למוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה ( 2)

 .אותה
 

 :עבור תקופת הבדק (ן"תש :תיקון)תוספת 

 ;שנתיים -צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים   (1)
 ;שלוש שנים -בקירות ובמקלט , חדירת רטיבות בגג  (2)
 ;שלוש שנים -מנועים ודודים , מכונות  (3)
 ;שלוש שנים -קילוף חיפויים בחדרי מדרגות   (4)
 ;שלוש שנים -שקיעת מרצפות בקומת קרקע   (5)
 ;שלוש שנים -בשבילים בשטח הבנין , במדרכות, שקיעת מרצפות בחניות  (6)
 ;חמש שנים -סדקים עוברים בקירות ובתקרות   (7)
 ;שבע שנים -קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים   (8)
 .שנה אחת -התאמה יסודית -שאינה אי, התאמה אחרת-כל אי  (9)
 . שנים אחריות 3על התקופות הנקובות לעיל יש להוסיף עוד *
 

 :בחוקש 4סעיף ועל פי 
 :המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה( א)
 בתקן , שונים מן האמור במפרט( הדירה -להלן )הדירה או כל דבר שבה ( 1)

 . רשמי או בתקנת בנייה

  יראו כאי התאמה במשמעותה בחוק( 'א)קטן אי קיום חיוב כאמור בסעיף (  ב)

 .1968 –ח "התשכ, המכר
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 :עקרונות הבדיקה
סטיות : סטיות בבניינים) 719י "מבוצע בעיקר על פי העקרונות והקריטריונים שנקבעו בת בדיקת המבנהאופן 

 : (מותרות בעבודות בניה
 

 מבוא
אי דיוקים . בהתאם למידות הנקובות בתכניותאי אפשר להשיג דיוק מוחלט , בעת ביצוע עבודות בניה

בהתקנתם , הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה
 :נובעים מכמה גורמים, ובהתאמתם בבנין

 ;מבנה מכשירי המדידה ודיוקם
 ;(מיומנות המודדים)אופן השימוש במכשירי המדידה 
 .המדידה תנאי השטח בעת ביצוע עבודות

שינויים תרמיים ושינויים : כגון)נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים 
 inherent –סטיות נרכשות )משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים , (בלחות

deviations .)לתקן זה' סטיות כאלה מפורטות בנספח א. 
מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה . למתכננים ולמבצעיםתקן זה מיועד 

כדי להבטיח רמת , עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבנייה ומיד לאחריו
 .בניה ותפקוד נאותות

ע מלאכת הבנייה והן הן בביצו, כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות
 . יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבנייה, בתפקוד הבניין הגמור

מדרישות , מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו
 (.נון והבנייהתקנות התכ: כגון)התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם 

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין 
על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתן לתנאי הארץ , כאשר קיימים תקנים כאלה, או מלאכות בניין

 .346כ "נים הישראלי מפמועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התק
בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות או על 

 .דרישות התקן הספציפי הן הקובעות, מוצרים ספציפיים
 

 :של התקן' פרק ב 4.1סעיף  על פיוכן 
 

 כללי
לדרישות התפקוד החלות עליהם , הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים

 .ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור( תקנות התכנון והבנייה: כגון)ולהתאמתם לדינים החלים עליהם 
 :בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה

 ;הסטיות המותרות לפי תקן זה
 ;או אחרים( 3)שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים

 ;(3)שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה
בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות , התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות

 .בעבודות ובמוצרים
ייעזר , כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה

זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון . לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן, מוסמךהקבלן במודד 
 .והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד

 .לפי הצורך יקבע המתכנן את השלבים במהלך הבנייה שבהם יבוצעו המדידות
 

 :הסתמכתי בחוות דעתי על

 . התוספת השנייה, (תנאיו ואגרות, בקשה להיתר) 1978 –ל "התכנון והבנייה תש תקנות –התקנות  .1
ש "י פסק דין בביהמ"בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ]

, (מ"יפרח ופיתוח בע. נ' פרץ שלמה ואח) 714/93. א.בת, ביין. ר ד"המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד
 :שנדר

כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבנייה , אין ההתנאה יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, בכל מקרה"
 ".[והתקנות על פיו

 
 . 2008ח "התשס 3' מס תיקון( ואגרות תנאיו ,להיתר בקשה)והבניה  תקנות התכנון .4
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 (.תקנים רשמיים ולא רשמיים) תקן ישראלי –י "ת .3
 :נדרש, 1974 –ד "התשל, (ל מפרטטופס ש)צו מכר הדירות   3.1 

 ".כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה"   
 ,1978 –ל "תש, (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו)י תקנות התכנון והבנייה "עפ  3.4 

 :מוגדר תקן כ, 1' סעיף מס   
 (".I.S.O)תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלואמי לתקניה  –ובאין תקן כאמור , תקן ישראלי –" תקן"   

פרץ שלמה ) 714/93. א.בת, ביין. ר ד"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"י פסק דין בביהמ"עפ  3.3 
 :נדרש, (מ"יפרח ופיתוח בע. נ' ואח

התקנים יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון , מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי"
 (."ל"לחוק הנ 1' ס)ובין אם הוא רשמי ( לחוק התקנים 7' ס)בין אם הוא תקן זמני , בישראל

 
 .ל"בתקנות הנ 1' אשר מכוח תקנה מס, 1978 –ל "תש –( ת"הל)ההוראות למתקני תברואה  –ת "הל .4
 

ביטחון המפרט הכללי לעבודות בניין בעריכת הוועדה הבינמשרדית ובהוצאת משרד ה -"המפרט הכללי" .5
 .אשר מהווה אמת מידה לביצוע נכון של חברת הבנייה
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 הליקויים
 :הפתרונות המוצעים לתיקונים ועלויותיהם, בנייןתי הכוללת את ציון הליקויים בלהלן חוות דע

 

 כללי .8
 עבודות שטרם הסתיימו .8.8

 . הבניין נמצא בשלבי גמר סופיים
 : בין העבודות שטרם הסתיימו
 :השלמת קודן בכניסות לבניין

 .קומת קרקע -
 

 
 

 .-1חניון קומה  -
 

 
 

  תכניות והוראות .8.2

פירוט כל , ועל מדיה מגנטית ”Hard copy-ב" כפי שבוצע"תכניות : להכין ספר מתקן מושלם הכוללעל הקבלן 
, שבועית, יומית)הוראות אחזקה מפורטות של היצרן , הוראות הפעלה, טלפון' הציוד המותקן כולל שם ספק ומס
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מערכת ,גילוי אש)מתח נמוך , חשמל, (מפוחי שחרור עשן)אוורור (.  חצי שנתית ושנתית, תתלת חודשי, תחודשי
 .דרנטים וספרינקלריםהי,אינסטלציה מים , (C.Oגלאים ורכזת 

 
 .ספר המתקן יכלול כל מערכת בתחומה כולל כל תוכניות החשמל של הלוחות

דוחות בדיקת בודק מוסמך לכל ללוחות חשמל שהותקנו כולל לוחות המפוחים ,תעודות בדיקה ואחריות
 .קטלוגים של כל היצרנים ,לוח משאבות הגברת לחץ,השירותים בגג,
 

 ,כנדרש בחוק יש למסור לדיירים, בנוסף
 ,למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית (AS MADE)תכניות עדות 

 .מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח, חשמל ותקשורת
 

אליו מחויב ( 4818תיקון )קיימת בחוק המכר  לדיירים הוראות תחזוקהמסירת הדרישה ל, למען הסר ספק
 :וטציט, המוכר

 [ א"תשע: תיקון]מסירת מפרט והוראות תחזוקה ושימוש  חובת. 4 
 המוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט והוראות תחזוקה ושימוש    (א)
; את המפרט וכן את הוראות התחזוקה והשימוש חתומות בידיו, בעת חתימתו, המוכר יצרף לחוזה המכר  (1א)

ימסור את , לא היו בידי המוכר בעת חתימת החוזה כל הפרטים הדרושים לקביעת הוראות התחזוקה והשימוש
 . ההוראות האמורות לקונה כשהן חתומות בידיו בעת העמדת הדירה לרשותו

 .יקון במפרט טעון חתימת שני הצדדיםכל ת   (ב)
 

, מה נדרש למסור לבניין 18.3קובע בסעיף ( 4881 –ח "תיקון התשס, מפרט של טופס( דירות מכר י צו"ועפ
 :ציטוט

 
 המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין תכנית והוראות תחזוקה  18.3

 יש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פישל המערכות וחומרי הגימור של הבניין ש
 :חוק המכר דירות בעניין

 .פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם( א)
 תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות( ב)

 .וכיוצא באלה מערכות אלקטרומכניות, מערכות מיזוג אוויר, מעליות, בטיחות
 .אם נדרשות, תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות( ג)
 /לרבות שמות יצרן, מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה( ד)

 .ספק ומספר טלפון ליצירת קשר
 המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר, רשימת צוות המתכננים של הבניין( ה)

 .הפקסמילי
 ,למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית( AS MADE)תכניות עדות ( ו)

 .מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח, חשמל ותקשורת
 המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם

 ."מיד עם מינויה( הראשונה שתמונה)לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות 

 
 

  ₪  3,000   :עלות
 .אם יתברר אחרת יימחק סעיף זה. ל"למיטב ידיעתי לא נמסר החומר הנ*
 

 מסירת מערכות .8.3

 .משאבות וגנרטור, לדיווח הדיירים טרם נמסרו מערכות כיבוי אש
 

 .משאבות מיםחשמל ומערכת , ואישורים של כיבוי אש( 5טופס )יש לספק תעודת גמר : דרוש
 ₪   4,888   :עלות
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 ₪ 7,000 - זהלפרק  עלותכ "סה
 
 

 רטיבות .2
 נזילה .2.8

 :במקומות הבאים הובחנה נזילה מצינור גלוי
 .פנלים סולאריים צד צפון מערב: גג -
 

 
 

 
 

 .תיקון נזילה והחלפת מחבר במידת הצורך: דרוש
 ₪  588 :עלות

 
 
 

 ₪ 500 - זהכ העלות לפרק "סה
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 מעליות .3
  אישור .3.8

כל , 68 -א ו59סעיף  1978 -ל "התש, (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה  -לפי הוראות החוק 
כדי לוודא שהיא אכן בנויה לפי  י  מכון התקנים"עמעלית חדשה חייבת להיבדק בדיקה ראשונית 

 .דרישות הפקודה והתקן ושכל המערכות הבטיחותיות במעלית עובדות
 

 .אישור בדיקהקבלת : דרוש
 

  מסמכים ותכניות .3.2
, 4 חלק,  1545  י"תלוועד הבית כפי שנדרש על פי  המעליותלמסור מסמכים ותוכניות של מערכות  יש

 : 4.5.4.4 -ו 4.51פים סעי

 

 
 

, אליו מחויב המוכר( 4818תיקון )הוראות תחזוקה קיימת בחוק המכר מסירת הדרישה ל, למען הסר ספק
 ,ציטוט
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 [ א"תשע: תיקון]חובת מסירת מפרט והוראות תחזוקה ושימוש . 4 
 המוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט והוראות תחזוקה ושימוש    (א)
; את המפרט וכן את הוראות התחזוקה והשימוש חתומות בידיו, בעת חתימתו, המוכר יצרף לחוזה המכר  (1א)

ימסור את , לא היו בידי המוכר בעת חתימת החוזה כל הפרטים הדרושים לקביעת הוראות התחזוקה והשימוש
 . ההוראות האמורות לקונה כשהן חתומות בידיו בעת העמדת הדירה לרשותו

 .יקון במפרט טעון חתימת שני הצדדיםכל ת   (ב)
 

 :ציטוט, 6.3סעיף , (דרישות יסוד –דרישות בטיחות לבנייה והתקנה ) 8חלק  4411י "ות

 
 

 וכיוונים מראי קומות .3.3
 . עם כתמיםמראי קומות ולוחיות : -1קומה 

 

 
 

 .או החלפתם םניקיונ: דרוש
 ₪ 588 :עלות

 
 תא מעליתב שריטות/כתמים .3.4

 :לדוגמא. מוכתם או שרוט( הדלת או המלבן, התאדופן )תא מעלית 
 :הכתמה בדלתות

 .1קומה  -
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 .7קומה  -
 

 
 
 .4קומה  -
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 .1קומה  -
 

 
 
 .-1קומה  -
 

 
 

 :מלבני מעליות
 .7קומה  -
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 .6קומה  -
 

 
 

 
 
 .5קומה  -
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 .4קומה  -
 

 
 
 .3קומה  -
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 .4קומה  -
 

 
 
 .1קומה  -
 

 
 
 .-1קומה  -
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 .או החלפה הסרת הפגמים: דרוש
 ₪ 6,588 :משוערת עלות

  
  

 ₪ 7,000 -זהלפרק  עלותכ "סה
 

 אשפה מתקני .4
 רשתות .4.8

 . בפתחי אוורור בתא האשפה חסר רשתות
 :נייהלתקנות התכנון והב ( ה) 6.14 עיףסל זאת בניגוד

 

 .מכסיםבלונותיו של התא ופתחיו יכוסו ברשת זבובים בלתי מחלידה ופחי האשפה שבו יכוסו ח
 

 .התקנת רשתות על חלונות: דרוש
 ₪ 488  :עלות

 
 מחזיר דלת  .4.2

 . בתא האשפה חסרה סגירה אוטומטית
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 :ציטוט, 6.14סעיף , תקנות התכנון והבנייהזאת בניגוד ל
 

 דלתותיו של התא יהיו בעלי סגירה אוטומטית
 

 .התקנת מחזיר דלת אוטומטי: דרוש
 ₪ 488  :עלות

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 מיקום קיר חיצוני .4.3

הקיר החיצון של  הקיר החיצון של התא בעל פתח איוורור במישור אחיד עם: חדר אשפה דרום מערבי
 .בנייןהטר כלפי פנים מקו מ 1.5 הבניין ואינו בנסיגה של
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 :ציטוט, בתקנות התכנון והבנייה( ז) 6.14הדבר מנוגד לסעיף 

 
 .מדן ירידת ערך לבנייןיש להיוועץ בשמאי מקרקעין לאו. תיקון הליקוי אינו מעשי

 
 

 
 ₪ 600 -זהכ עלות לפרק "סה

 
 
 

 שלד ובנייה .5
 אף מים בנוי .5.8

 חסר .א
 :בתחתית התקרה( אף מים)באזורים הבאים לא קיימת שן מדלף 

 .גג -
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 .קורות דקורטיביות בהיקף הבניין -
 

 
 

י כך מפחיתה באופן משמעותי את כמות "שן מדלף נועדה למנוע זליגת מים על גבי הקירות וע: הבהרה
 .שן המדלף מונעת הכתמת הקירות כתוצאה מזליגת מים, בנוסף. המים המגיעה במגע עם הקירות

 
 :ציטוט, 1.19וזאת בניגוד לתקנות התכנון והבנייה סעיף 
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 יסולקו באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבניין או לסביבה מרצפות ומשטח הנכס, מי גשם מגגות 
 

 :4.7.1סעיף , 4חלק  1948י "ובניגוד לת
 

. 4חלק  1547המתכנן יספק למבצעים סרטוטים של פרטי הגימור ומיקומם במבנה בהתאם לנדרש בתקן הישראלי 
, שיפוע כרכובים והגנתם, כרכובים, (18)מישקי התפשטות , סרגלי מתכת בפינות וסביב הפתחים: פרטים אלה יכללו

: כגון, וכן מפגש של המערכת עם חומרים אחרים, חיבור אל קורות מסד, פרטים סביב חלונות ודלתות, אפי מים
 .פרטי מפגש בין חגורות גג לגג או לגגון, פרטי גמר במגע עם פני קרקע סיפיים

 
 

 .התקנת פרופיל דקורטיבי עיבוד שן מדלף בתחתית רצפות המרפסות או לחלופין:  דרוש
 ₪  1,888 :עלות

 
 

 
 ₪ 1,000 -זהכ עלות לפרק "סה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וצבע שפכטל, טיח .6
 סדקים .6.8

 :לדוגמא, באזורים פזוריםהובחנו סדקים 
 .חלקי -היקף מעקה גג -
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 .ליד דלת יציאה לגג -

 

 
 

 :ציטוט, סדקיםנדרש לבצע רשת בין אלמנטים שונים למניעת ( מערכת הטיח באתר) 1948י "בת

 
 : דרוש
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 בחומר איטום מתאים יםמילויניקויים ו, םהעמקת, םפתיחת י"ים ען הסדקוקית: מבנהסדקים בתוך ה
בד יוטה או  יהדבקת פס, (בהתאם להוראות היצרן" סיקה"של חברת  "11FCסיקפלקס " -רצוי ב)

 .צביעה בגוון אחידתיקוני טיח ו, כיסוי בשכבת מלט צמנטי, פיברגלס
 (:הנצפים מבחוץ)סדקים בקירות חוץ 

אך עלולים להעביר רטיבות אל תוך , הם דקים מאוד. אלו סדקים בשכבת הטיח בלבד -סדקי שערה 
, "גמיש-סופר)"סדקים כאלה אוטמים באמצעות צביעה של הקיר כולו בעזרת צבע גמיש . הקיר

 . אקרילי או מינרלי, חיצוני" ליכטש"מסוג  גמישה" מערכת ציפוי"או באמצעות , (וכדומה" טמבורפלקס"
 

אלו סדקים שאינם בהכרח עבים יותר מאשר סדקי שערה אך קיימים גם בקיר עצמו  -סדקים נימיים 
סדקים נימיים . ולכן הסכנה של מעבר רטיבות דרכם גדולה יותר, ולא רק בטיח( בבלוקים או בבטון)

ם רחבים יותר ממלאים באמצעות חומר מילוי וסדקי, דקים אוטמים באמצעות חומר מילוי אקרילי גמיש
לאחר מילוי הסדקים מצפים את הקיר כולו , בשני המקרים"(. סיקפלקס", למשל)פוליאוריתני גמיש 
 .בעזרת צבע גמיש

 
מריחה  ,טות נעשית באמצעות הרחבת הסדק וניקויושל סדקים עובדים ושל תפרי התפש תיקוני איטום

יש להקפיד על . מתאים פוליאוריתני ומילוי באמצעות חומר מילוי פוליאוריתני( שכבת יסוד)בפריימר 
 .מילוי נכון

 .לאחר תיקון נדרש מעקב
 

 צבע .6.2

 קירות ותקרות .א
סימני מריחה או נזילות אלא אם מצוין אחרת , המתבטא באופן כללי בריבוי כתמי צבע ביצוע גמר לקוי

 :מופיע במקומות הבאים
 .היקף פיר חלל מדרגות: גג -
 

 
 

 :1944.1י "הליקוי אסור לפי ת
  

 

http://www.tovtoda.co.il/Tenders.aspx?si=23&ca=165&se=296
http://www.tovtoda.co.il/Tenders.aspx?si=23&ca=165&se=296
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 :ל"בתקן הנהמזמין מוגדר : הערה
 

  
 .שיוף וצביעה מחדש: דרוש

 
בשלמותם למניעת  בהם בוצעו תיקונים לליםנדרשת צביעת הח התיקוניםבגמר : דרוש לפרק זה

  .הבדלי גוון

   
   

 ₪ 3,500 -(ל"לכל הסעיפים הנ)זה כ העלות לפרק "סה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ריצוף וחיפויים .7
 קרמיקה - מרצפות פגומות .7.8

 .פורצלאן/קרמיקה: סוג הריצוף
 

. או סדקים אלא אם כן מצוין אחרת/או בפאות והתגלו פגמים באריחים המתבטאים בשברים בציפוי 
 :להלן דוגמאות

 .אגף מחסנים קומת קרקע -
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 אריחי קרמיקה לחיפוי קירות וריצוף –(4884) 314על פי תקן ישראלי 
 (:הסעיפים הרלוונטיים)נדרש כי אריחי קרמיקה יעמדו בין היתר בדרישות הבאות 

 
מספר 
 סידורי

 באריח אחדהפגמים המותרים  טיפוס הפגם
 סוג ב סוג א

במנת 
אריחים 
 מסוג א

במנת 
אריחים 
 מסוג ב

שטח מקסימלי של שברים בפני  1
 (ר"ממ)האריח בפינות 

4 5 14 

( א)שברים או שקערוריות  4

בצידם הנראה לעין , במקצועות
 (ג( )ב)בפני האריח 

 8.6ברוחב 
' מקס, מ"מ

ובאורך 
כולל של 

' מקס 18%
מהיקף 
 האריח

' מקס, מ"מ 1.5ברוחב 
 18%ובאורך כולל של 

 מהיקף האריח' מקס

 8 8 סדקים נימיים בפני האריח 3
סדקים בגוף האריח הנראים על  4

 פניו
 'מ מקס"מ 3שאורכו  1 8

 'מ מקס"מ 1שקוטרה  1 8 בועות אוויר 5
כתם אחד  (ז( )א)כתמים  6

שקוטרו , (ו)
, מ"מ 8.6

 'מקס

3 
כתמים 

, (ו)
שקוטר 

כל אחד 
מהם 

8.1 
, מ"מ

 'מקס

כתמים  4
שקוטר , (ו)

כל אחד 
 4.8מהם 

 'מקס, מ"מ

בפני  (ז( )א)נקבים 7
 האריח

' מקס,  מ"מ 8.1שקוטרו , (ו) 1 8
 (ח)
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, (ו) 4 במקצועות
שקוטר כל 
אחד מהם 

, מ"מ 8.6
 'מקס

 8.1שקוטר כל אחד מהם , (ו) 3
 ' מקס,  מ"מ

, (1) 4 (א)גבשושיות  11
שקוטר 

כל אחת 
מהן 
8.6 

, מ"מ
 'מקס

3(1) ,

שקוטר 
כל אחת 

 1.8מהן 
, מ"מ

 'מקס

שקוטר , (1)4
כל אחת מהן 

, מ"מ 4.8
 'מקס

סימני ליטוש הנראים לעין או  
או אזורים , הניתנים למישוש

 (ג)ללא ליטוש 

 מותרים 8 8

מספר מקסימלי של טיפוסי  13
 פגמים

4 4 4 

 
 :כיל דורש "של התקן הנ 3.4סעיף 

 .ל"לא יהיו באריח שום פגמים שאינם מהטיפוסים המתוארים בטבלה הנ .1
 .ל"מספר הפגמים ומידותיהם לא יהיו גדולים מהנקוב בטבלה הנ .4
 .ל"מספר טיפוסי הפגמים באריח אחד לא יהיה גדול מהנקוב בטבלה הנ .3
  

  .החלפת האריחים הפגומים: דרוש
 ₪ 388 : עלות

 
 איטום סביב מלבנים .7.2

 .איטום לא אסתטי סביב מלבן: אהבת אדםדלת כניסה ראשית לבניין מרחוב 
 

 
 

 .יש לאטום את המלבן כראוי: דרוש
 ₪ 188 :עלות

   
 מפתן דלת .7.3

 אביזר קצה בולט .א
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 :מפגע בטיחותי עקב היווצרות מדרגהבולט מפני הריצוף  ויוצר ( אלומיניום)סף הדלת  במקומות הבאים
 .5מדרגות קומה  חדר -
 

 
 
 .4מדרגות קומה  חדר -

 

 
 
 .חדר מדרגות קומת קרקע -
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לאחר . הדבר דורש פירוק אריחים סמוכים. הסרת הסף והתקנתו במפלס אחיד עם הריצוף הסמוך: דרוש
 .הביצוע נדרשת התאמת הדלת

 ₪ 1,188 :עלות
  

   אביזר קצה .ב
קצוות הקרמיקה הגלויים אביזר זה מגן על . בסף דלת חסר אביזר קצה ביציאה לחניון עילי צד מערב

 .משבירה ומהווה גימור מקצועי כמקובל
 
 

 
 

 :ציטוט, 4.1.18סעיף , 3חלק  1555י "הדבר מנוגד לת

 
 .תקנת אביזר קצה מאלומיניוםה: דרוש
 ₪ 688 :עלות

 
 חיפוי פנים  .7.4

 סטייה מהמישוריות .א
 :אריחים בולטים או שקועים מהמישור התגלו במקומות הבאים

 .1קומה  1משמאל למעלית  -
 



 

 
 141 מתוך 49 עמוד 

 

 
 

 .1קומה  1גליף ימין עליון מעלית  -
 

 
 

 
 
 .6קומה  4מימין למעלית  -
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 :ציטוט, 3.4.4סעיף , 3חלק  1555י "הדבר מנוגד לת

 
 .ל"הנהחלפת האריחים : דרוש
 ₪ 988 :עלות

 
 פרופילים דקורטיביים פגומים .ב

 :לדוגמא. בכל קומות הבניין הובחנו פרופילים דקורטיביים פגומים
 .לובי קומת קרקע -
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 .1קומה  -

 

 
 

 
 

 .7קומה  -
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 .6קומה  -
 

 
 

 .5קומה  -
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 .4קומה  -
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 .3קומה  -
 

 
 

 
 

 .4קומה  -
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 .1קומה  -
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 .-1קומה  -
 

 
 

 .הפגומים הפרופיליםהחלפת : דרוש
 ₪ ??? :עלות

 
 

  אריחים רזרביים .7.5
  .לכל אחד מסוגי האריחים בשטחים המשותפים( רזרבה)יש לוודא כי סופקו אריחים נוספים 

ריצוף מרץ : מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים), 3חלק  1555 י"תבהתאם 
. למטרות תחזוקה( רזרבה)נדרש לספק לדייר אריחים נוספים , לריצוף קרמיקה 4.4.11סעיף ( 4883

 :ציטוט. אריחים נוספים מכל סוג לדייר 4% -מקובל להשאיר כ
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אמנם התקן דן באריחי קרמיקה וגרניט פורצלאן אך , שלמען הסר ספק הדרישה נכונה גם לאריחי שי

 .זהה לאריחי שיש שהרי גם להם נדרשת תחזוקה( תחזוקה)סיבת הדרישה לאריחים נוספים 
 (.לא לסיכום)₪  5,888במידה ולא סופקו אריחים נוספים יש לפצות את הדיירים בעלות משוערת של 

 
 אבנים משתלבות  .7.6

 שקיעות .א
 .עותוקש שונים סביב הבניין באזורים אבנים משתלבות
מ "מ 4מ ממישוריות כללית ועד "מ 5המתיר סטייה של עד  6סעיף , 4טבלה  1571י "הדבר מנוגד לת

 .ממישוריות מקומית
   

 : דרוש
 .פירוק המיסעה באזור הניזוק
 .שתיתתטיפול במבנה המיסעה עד ל

 .ריצוף מחודש
 ₪ 1,588 :עלות

  
 התפוררות, סדקים, שברים .ב

 .באזורים פזורים עם שברים וסדקים משתלבותאבנים 
 :דוגמאות לליקוי

 .חניון עילי
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 :ציטוט, 4טבלה , 1571י "הדבר מנוגד לת
 

 . בייחוד במקצועות, שברים והתפוררויות, לא יהיו סדקים
 

 .להחליף אבנים פגומות: דרוש
 ₪ 188 : עלות

 
 מישקיםמילוי  .ג

 .ילוימאבן משתלבת ללא : חניון עילי
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 :ציטוט, 5.3.7סעיף , 1571י "זאת בניגוד לנדרש בת

 
 .מילוי מישקים: דרוש
 ₪ 1,588 עלות

 
   החלקה .7.7

על אריחים באזורים שונים בבניין לעמוד במקדם התנגדות , 3.1.4.9סעיף , י תקנות התכנון והבנייה"עפ
 :ציטוט,  להחלקה

 
, חדרי רחצה)התנגדות להחלקה שונות לפי מיקום דורש דרגות ( התנגדות להחלקה לאריחים) 4479י "ת

יש . לא ניתן לדעת מהי דרגת התנגדות ההחלקה ללא קבלת מפרט יצרן הקרמיקה(. 'מדרגות וכו, מרפסת
ל בכל מקום שהתקן מציין דרגת "לספק לדיירים אישור שהריצוף סופק בהתאם לדרישות התקן הנ

כמפורט בתקנות  8.5התנגדות להחלקה של  התנגדות החלקה ובמקומות שהתקן לא מפרט נדרשת
 .התכנון והבנייה לעיל
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 :לריצוף אבן 4חלק  5566י "ות

 
 שונות .7.1
 .השלמת פנל ליד דלת אגף מחסנים קומת קרקע .א

 

 
 

 ₪ 188 :עלות
 

 .פינה ליד ארון גז קומת קרקע/ חיתוך לקוי של פרופיל דקורטיבי .ב
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 .החלפה בפרופיל חתוך בהתאמה: דרוש
 ₪ 488 :עלות

 
 

 ₪ 1,000 -זהכ עלות לפרק "סה
 
 

 
 ושילוט דלתות .1
 (מחזיר דלת)מגיף דלת  .1.8

 חיבור .א
 .מגיפי הדלתות מנותקיםחלק מ

אך יש . יצוין כי נהוג במהלך עבודות הגמר לא לחבר את המגיפים על מנת להקל על העבודה השוטפת
 :לדוגמא .לחברן טרם מסירת הבניין

 .מחסנים קומת קרקע אגף -
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 .גג -
 

 
 
 .-1חדר מדרגות קומה  -
 

 
 

 .חיבור המגיפים: דרוש
 ₪ 488 :עלות

 
 מלבן דלת .1.2

 צביעת מלבן דלת אש  .א
 :לדוגמא .בעבמלבני דלתות האש בבניין קילופי צ

 .-1מול חדר אופניים קומה 
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 .-1חדר אופניים קומה 
 

 
 

 .מחסנים באגף מחסנים קומת קרקע
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 :ציטוט, .4.4סעיף , 4444.3י "המפנה לת 3.7סעיף , למכלולי דלתות אש 1414.4י "וזאת בניגוד לת
 

 
 :4.3.1סעיף , 4חלק  ,1944י "תובניגוד ל

               
 בדיקה חזותית 

 
לא ייראו על הצבע . מהמשטח הנבדק מטר 8.5בזווית אלכסונית ובמרחק , בודקים את הצבע בבדיקה חזותית

 .גימור הצבע וגונו יתאימו לדרישות התכנון. סימני נזילה או דמע, סריטות, חרירים, לועות, שלפוחיות
 

 .תיקוני צבע: דרוש
 ₪ 688 :עלות

 
 פגיעות מכניות .ב

 :פגיעות מכניות הובחנו במלבני דלתות הבאים
 .1חדר מדרגות קומה  -
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 .יציאה לגגמלבן דלת : חורים -
 

 
 
 .5חדר מדרגות קומה  -
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 .-1יציאה לחניון קומה  -
 

 
 

ולצבוע מחדש בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות   "שפכטל פחחים"עם   גמים  ומעיכותתיקון פ: דרוש
 .ניתן ליישם צבע ממיר חלודה כתחליף לצביעת יסוד. מיקרון לפחות 148צבע עליון בעובי סופי כולל של 

 ₪ 1,688 :עלות
   

 מרווח בין מלבן לרצפה .ג
 .חריגמלבן הדלת אינו צמוד לרצפה ונותר רווח  : דלת יציאה לגג

 

 
 

 .החלפת המלבן והתאמתו: דרוש
 ₪ 1,888 :עלות

 

 דלת כניסה ללובי .1.3

 ברגים חשופים .א
 .הובחנו ברגים חשופים בדלת כניסה
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 :ציטוט, 483סעיף , לדלתות כניסה ראשיות 463.4כ "הדבר מנוגד למפמ

 
 .י הנדרש"הסתרת הברגים עפ: דרוש
 ₪ 488 :עלות

 

 (קורוזיה)שיתוך  .1.4

 :דלתות הבאותמלבני ההובחנו בשיתוך סימני 
 .חדר מחזור קומת קרקע -
 

 
 

 .כגון אבץ או גלווןמערכת הגנה מפני שיתוך ב פגם או חוסר מעיד על הדבר
 

 .וצביעה בצבע מגןשיוף . פירוק אריח בצמוד למלבן וחשיפתו: דרוש
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 ₪ 388 :עלות
   

 שילוט .1.5
 מספור מחסנים .א

 . בדלתות המחסנים חסרים מספרים: אגף מחסנים קומת קרקע
 .לא סביר שבניין יימסר ללא מספור מחסנים וכל דייר לא יידע היכן המחסן שלו

 
   .ג כל המחסנים"התקנת מספרים ע: דרוש
 ₪ 1,888  :עלות

 
 

 ₪ 5,800 -זהכ עלות לפרק "סה
 
 
 

 חלונות ותריסים .9
 רפפה תריסי .9.8

 תריסים הפוכים .א
תריסי רפפה הפוכים התגלו במקומות הבאים וזאת בניגוד להוראות כיבוי אש בהם על הרפפה להיות 

 :בכיוון יציאת העשן
 .חדר מדרגות קומת גג -
 

 
 

 התקנת תריס כפול כדי לאפשר יציאת עשן מהירה מהצד הפנימי ולמנוע חדירת מי גשם מהצד: דרוש
 .החיצוני

 ₪ 1,888 :עלות
 
 

 
 ₪ 8,000 -זהכ עלות לפרק "סה
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 חיפוי חוץ .80
 כללי  .80.8

 .אבן טבעיתלוחות קירות החוץ של הבניין מחופים ב
לאור הניסיון . ים של חיפוי אבן לקירות החיצונים וטיב האבןכיום לא ניתן לבדוק את טיב עבודות החיזוק

מעבדה לספק לדיירים אישור רשמי של  מן הראויהמר של נפילות בחיפוי אבן ופגיעה בנפש בארץ 
 .מורשית לתקינות חיפוי האבן

 (.'רטובה וכו, ברנוביץ)אישור המתכנן על קיים המישקים הנדרשים לפי שיטת העבודה שבוצעה , וכן
   

 בןליקויים בא .80.2
 :התגלו הליקויים הבאים בהיקף הבניין

  .בהם התבצעו תיקונים שאינם אסתטיים ומשפיעים על מראה החיפוי בני חיפויא: תיקונים
 .חומה צד צפון: לדוגמא

 

 
 

על התיקון להראות כחלק מהאבן  .ללטש ולמרוח סילר, ביצוע תיקון בדבק שיש בגוון מתאים: דרוש
 .הטבעית

 
 : לדוגמא. בני החיפויאבשברים 

 .חומה צד מזרח -
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 .4לקומה  1מזרחית בין קומה פינה דרום  -
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 .צד מערב מעל כניסה מחניון עילי -
 

 
 
 .1פינה צפון  מערבית קומה  -
 

 
 
 .צד דרום 3קומה  -
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מהאבן על התיקון להראות כחלק . ללטש ולמרוח סילר, ביצוע תיקון בדבק שיש בגוון מתאים: דרוש
שברים ברוחב  שבו מתגלים בכל מקרה. במידה והתיקון בולט לעין יש להחליף את האבן. הטבעית

 .יש להחליף, שהיה צריך למיינם לפני התקנתם, מ"ס 3שמעל 
 

 :לדוגמא .בני החיפויאאו סימני השחזה הובחנו ב/ו, סימני מסורת
 .4פינה דרום מזרחית קומה  -
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 .חומה צד דרום -
 

 
 

 . ליטוש: דרוש
 

אי לכך ראוי היה . פגמיםמתרחבים ומעמיקים ה( ועוד UV, שמש)במשך הזמן בעקבות תהליכי בלייה 
 .למיינם לפני התקנה

  
 :3.4.1סעיף , (לאבן טבעית) 1חלק , 4371י "ת ותלדריש יםמנוגד ל"ים הנהליקוי

 
 כללי

 
או פגמים אחרים העלולים להשפיע על ( 1.3.3הגדרה )ללא סדקים , בת קיימא, האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה

 .על החוזק ועל המראה שלה, הקיים
 (.1.3.18הגדרה )בתנאי שאושרו על ידי המהנדס האחראי , ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים

 
 :לסדק 1.3.3והגדרה 

 
 סדק

 
ול מרבע ממידת הצלע הקצרה של או שאורכו גד, מ"מ 8.4 -שרוחבו גדול מ, מישור הפרדה מלאכותי או טבעי באבן

 .והמגיע לשפת האבן, האבן
 

 :דרישות תפקיד כלליות-ופרק ד
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 מראה הקיר

 .יתאימו לדרישות המתכנן, גון האבנים ומראה המישקים, לרבות המישוריות, מראה הקיר המוגמר
 

 :1994משנת  371ומפרט 
 

ללא , אלא אם צוין אחרת, פני האבן חלקים ונקיים מכל סימני מסור-"(למיע)"אבן נסורה בלתי מעובדת  .      ח 
ליטוש אחד מבוצע במפעל וליטוש . היא משופשפת ומלוטשת באבן קרבורונדום בליטוש מכני. כתמי  חלודה וכדומה

 .הליטוש נעשה על פני כל השטח. אך בטרם בוצע הכיחול עצמו, שני באתר לאחר שהוכנו המישקים לכיחול
 

 ₪ 1,888 :תעלו
 

 עיגונים בלתי אסטתיים .80.3
 .עיגונים של חיפוי האבן ככל הנראה עקב חשש להינתקות האבןהתגלו 

חומר /הכפתורים. כפתורים הנה בלתי אסתטית ואינה מהווה גימור מקצועי כמקובל+ עבודת העיגונים 
 .המילוי בולטים מאוד לעין ומשווים לבניין מראה ירוד

 : לדוגמא
 .כביסה צד מזרחתחתית מסתורי  -
 

 
 
 .תחתית מסתורי כביסה צד מערב -
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 :3.4.1סעיף , (לאבן טבעית) 1חלק , 4371י "ת ותלדריש יםמנוגד ל"ים הנהליקוי
 

 כללי
 

או פגמים אחרים העלולים להשפיע על ( 1.3.3הגדרה )ללא סדקים , בת קיימא, האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה
 .שלהעל החוזק ועל המראה , הקיים

 (.1.3.18הגדרה )בתנאי שאושרו על ידי המהנדס האחראי , ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים
 

 :לסדק 1.3.3והגדרה 
 

 סדק
 

או שאורכו גדול מרבע ממידת הצלע הקצרה של , מ"מ 8.4 -שרוחבו גדול מ, מישור הפרדה מלאכותי או טבעי באבן
 .והמגיע לשפת האבן, האבן

 
 :כלליותדרישות תפקיד -ופרק ד

 
 מראה הקיר

 .יתאימו לדרישות המתכנן, גון האבנים ומראה המישקים, לרבות המישוריות, מראה הקיר המוגמר
 

 :1994משנת  371ומפרט 
 

ללא , אלא אם צוין אחרת, פני האבן חלקים ונקיים מכל סימני מסור-"(למיע)"אבן נסורה בלתי מעובדת  .      ח 
ליטוש אחד מבוצע במפעל וליטוש . היא משופשפת ומלוטשת באבן קרבורונדום בליטוש מכני. כתמי  חלודה וכדומה

 .הליטוש נעשה על פני כל השטח. אך בטרם בוצע הכיחול עצמו, שני באתר לאחר שהוכנו המישקים לכיחול
 

 :להלן פסק דין בעניין זה. בולט לעין מדובר בפגם אסתטי
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 יפו-בית המשפט המחוזי בתל אביב: ערכאה
 881494/97' אז: הליך

 44/81/83: תאריך
 סגן נשיא, גבריאל קלינג' דר: השופטים

 
אין "כי  (4' לסיכומי הנתבעת מס 43' בע)טיעון הנתבעים . פגום מעיקרו, הטיעון כי אין פיצוי על פגם אסתטי .6

כמו , עשוי להתקבל כאשר מדובר בעניינים של טעם שבהם עשויות דעות להיות חלוקות, "גבול או מבחן לאסתטיקה
אך דרכם של בתי משפט לפצות בעלי דין על ליקויים רבים שכל כולם אסתטיים כמו טיח . למשל צבעם של קירות

ניהול )עמיגור  4445/98א "דברים שנאמרו בע הנתבעים חוזרים ומסתמכים על. שאינו ישר או כתמים בריצוף
  ...14אכן נאמר שם בפיסקה . 674(( 4)94)על -תק, מאיוסט' מ נ"בע( נכסים

 
 : דרוש

 .בדיקת מתכנן חיפוי האבן כי לא נדרשים עיגונים באזורים נוספים בחיפוי האבן
 .הבהרת הקבלן מדוע נדרש לבצע עיגונים באזורים שבוצעו

החומר הקיים /י קבלן אבן המתמחה בסוג זה של עבודות הכולל הסרת הכפתור"ביצוע תיקון מחודש ע
 .  ליטוש ומריחת סילר, התקנת כפתור מאותו סוג וגוון האבן הקיימת, באזור העיגון

ישנם קבלני אבן המתמחים בסוג זה של עבודות ונותנים אחריות כי לא ניתן לראות את התיקון בעין *
 . מזויינתבלתי 
 ₪ 18,888 : עלות

 

 מפגש עם הקרקע .80.4
החיפוי  מערכת החיפוי מתחילה מעל מפלס הרצפה בניגוד לכללי הביצוע לפיהם על פזוריםבאזורים 

 :לדוגמא. ובניגוד לשאר הקירות במבנה להתחיל מתחת למפלס הרצפה
 .פינה דרום מזרחית קומת קרקע -
 

 
 
 
 
 
 .צד מזרח -
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אמנם )לחיפוי חוץ מאריחי קרמיקה  1חלק 1555( קובץ כללים לעבודות בנייה)כ "כי בק, יצוין בנוסף 

נדרש כי מערכת החיפוי , (בפועל מדובר באריחי אבן אך עקרונות האיטום במפגש עם הרצפה זהים
 .ל"כ הנ"טם על פי הפרט המצורף בקתתחיל מתחת למפלס הרצפה ותא

 
בתום החיפוי יש לאטום . על מנת שהחיפוי יתחיל מתחת למפלס הקרקע אבןלוחות הוספת שורת : דרוש
 . לקיר לוחותבין ה
 ₪ 5,888 :עלות

   
 מישקים .80.5

 חוסר בכיחול .א
 :לדוגמא. לוחות האבןבין  אזורים פזוריםב (מילוי מישקים)כיחול חסר  סביב הבניין

 .דרום מזרחית קומת קרקע פינה -
 

 

 
 

 .185.3סעיף , 371 מ"מנוגד למפכחוסר במילוי 
 :5.3.3 -ו 5.3.4סעיף , לחפוי באבן טבעית 4371.1י "ומנוגד לת
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 .השלמת המילוי: דרוש
 ₪ 588 :עלות
 

 מילוי לקוי .ב
בוצע באופן גס הגולש מעל פני האריח במקומות מסוימים ושקוע  במקומות הבאיםמילוי המישקים 

 :הדבר יוצר מראה גס ובלתי אסתטי. במקומות אחרים
 .גג צד דרום קופינג -
 

 
 
 .1קומה , פינה דרום מערבית: לדוגמא. הבניין בהיקף -
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 :5.3.3 -ו 5.3.4סעיף , לחפוי באבן טבעית 4371.1י "מילוי לקוי מנוגד לת
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 .ל וביצוע מחדש באופן אחיד ואסתטי"חירוץ המילוי באזורים הנ: דרוש
 ₪ 1,688 :עלות
 

 סטייה ממישוריות .80.6

 :המקצועות בין הקירותמפני המישור ומקו  שקועים/בולטים לוחות אבןבמקומות הבאים 
 .פינה דרום מזרחית 4קומה  -
 

 
 
 .פינה דרום מערבית 1קומה  -
 

 
 
 .צד מזרח 1קומה  -
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 .מעל מסתורי כביסה צד מזרח -
 

 
 
 
 
 

 (:גיליון תיקון) 3טבלה , 719י "הליקוי מנוגד לדרישה בת
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חדשים המפולסים במישור אחד עם שאר מערכת  לוחות אבןהבולטים והחלפתם ב לוחותהסרת ה: דרוש
 .החיפוי על פי התקן

 ₪ 6,888 :עלות
 

 תניםזווי .80.7

 זוויתנים חסרים .א
 : לדוגמא. בתחתית השורה התחתונה חסרים זוויתנים

 .גג -
 

 
 
 .תחתית מסתורי כביסה -
 

 
 

 
שקומת הקרקע לרוב מבוצעת בשיטה הרטובה גם אם יתר הקומות בבניין בוצעו בשיטת ברנוביץ  יצויין

 (.שיטה רטובה)בתקן  4ולכן לעניין זה נתייחס לחלק 
 .4.3סעיף , לחיפוי אבן טבעית 4חלק  4371י "זאת בניגוד לנדרש בת

 .371כ "ומפמ
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 לוחות אבןהדבר דורש הסרת . 371כ "מפמו 4371י "י ת"במקומות הנדרשים עפ התקנת זוויתנים: דרוש
 .באזורים אלו

 ₪ 6,888 :עלות
 .סעיף זה מבוטלגם בקומת הקרקע אם שיטת החיפוי הנה ברנוביץ *
 

 קופינג  .80.1

 פגמים .א
בין מישקים אלא אם מצוין אחרת או סדקים /כללי בשברים ובאבן הקופינג פגמים המתבטאים באופן 

 :מופיע במקומות הבאים
 .בגג צד דרום -
 

 
 

אי לכך ראוי היה . מתרחבים ומעמיקים החורים( ועוד UV, שמש)במשך הזמן בעקבות תהליכי בלייה 
 .למיינם לפני ההתקנה

 
 .החלפת אריחים פגומים:  דרוש
 ₪ 4,888 :עלות

 
  עיגון קופינג .ב

וללא מישקי ביניים כל  בורג אחד לפחות באמצעותאינו מעוגן  קומת קרקע חומות חיצוניותב אבן קופינג
 :ציטוט, 4.5.4סעיף , 4חלק  4371י "בתמטר כנדרש  1
 

 יעוגנו אל הרקע על ידי בורג( פינגלמשל כרכוב עליון או קו)אבנים המודבקות על צידם העליון של משטחים אופקיים 
 .כל מטר יהיה מישק התפשטות ביניים, במקרה זה. אחד לכל אבן

 
 .כנדרש' מ 1והתקנת מישק התפשטות ביניים כל עיגון כל אבן ואבן :  דרוש
 ₪ 5,000 :עלות

   
 קווים אחידים .ג

 .קופינג אינו בקו אחיד ובמפלס אחיד: חומה צד מזרח
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 .פירוק האריחים והתקנת חדשים בקו אחיד ובאופן מפולס:  דרוש
 ₪ 1,500  :עלות

 

 שונות .80.9
  בדיקת מכון התקנים .א

מניסיוני מתגלים ליקויים . י מכון התקנים"של חיפוי האבן ע (הרסנית)ממליץ לבצע בדיקה כללית 
 .נוספים בחיפוי האבן לאחר בדיקה מסוג זה

 
 

 ₪ 45,600 -זהכ עלות לפרק "סה
 

 
 

 ארונות מתכת לתשתיות .88
  כללי .88.8

 : יש להשלים עבודות גמר בארונות קומתיים
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 .ניקיון סופי בארונות כולל ניקוי של טיט מצנרת מתכתית
 :טיח וצבע בקירות ובתקרהלמה של הש

 .1קומה  -
 

 
 

 
 
 .7קומה  -
 

 
 
 .6קומה  -
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 .3קומה  -
 

 
 
 .4קומה  -
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 .1קומה  -
 

 
 

 
 

  .ניקוז' ניקוי של נק
 

 
 

 :חוטי קשירה/ שאריות טפסנות 
 .-1ארון תקשורת קומה  -
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 ₪ 4,188 :תעלו
 
 

 פנל פח .88.2

 .4קומה , פנל פח רופף הובחן מתחת לארון מונה חשמל
 

 
 

 .קיבוע :דרוש
 ₪ 188 :עלות

 
 סגירה .88.3

 :הדלתות הבאות אינן ננעלות
 34ארון ליד דירה : 1קומה  -
 

 .השלמת מנגנון הנעילה/ סריקת כל הדלתות ותיקון  :דרוש
 ₪ 188 :עלות

 

 עיגונים .88.4
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חלק מהעיגונים חופשיים ועלולים לגרום )אזורים שונים מסגרות הדלתות אינן מקובעות במלואן ב
 :לדוגמא(. לפציעה

 .1קומה  -
 

 
 
 .6קומה  -
 

 
 

 . קיבוע כל הפלחים אל הקירות: דרוש
 ₪ 588 :עלות

 

 מרווח בין ארונות לקיר .88.5
 :לדוגמא. לקירות תקשורת בקומות/ חשמל רונותבאופן כללי קיים מרווח חריג בין א

 .1קומה 
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 .7קומה 
 

 
 

 .6קומה 
 

 
 

 .3קומה 
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 .4קומה 
 

 
 

 .1קומה 
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 .תקשורת, -1קומה 
 

 
 

מכיוון שקיים בכך פגם אסתטי וסיליקון בעובי כזה מתקלף במשך  בסיליקון מרווחים אלו לא ניתן למלא
 .הזמן

 
 .מ יש להתקין פרופיל ברוחב מתאים"ס 1במקומות שבהם נמצא מרווח של מעל : דרוש
 ₪ 5,688 :עלות

 

 ין ארונותפתחים ב .88.6

 :לדוגמא ,נצפו פתחים בין ארונות
 .ארון גז, 1קומה  -
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 .י הוראות כיבוי אש"סריקת כל ארונות המערכות בבניין וסגירת חללים עפ: דרוש
מחסומי האש הנדרשים במעברי תשתיות  כלאישור מבצע מחסומי האש כי ביצע את יש לספק , בנוסף

ת אש במישקים ובכל מקום בו עשן ואש יכולים לחדור דרך תקרה  או דרך מחיצ, ('צנרות וכד, כבלים)
אישורו כי נעשה שימוש בחומרים תקניים המתאימים למיקומם ולסוג ; המסומנת בתשריטי הבטיחות

 .התשתית הנחסמת
 ₪ 688  :עלות

 
 

 ₪ 88,700 -זהכ עלות לפרק "סה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וניקוז אינסטלציה .82
  מסירת תכניות .82.8

  :כפי הנדרש על פי יש למסור לדיירים את התוכנית ומסמכים הנדרשים לשם התחזוקה של המערכת
 :4.5סעיף ,  4חלק , 1545י "ת
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 קובץ מסמכי הבניין.   4.5
 :כללי. 4.5.1
 ובץ מסמכי הבנין הוא כלי עזר חיוני לדיירי הבנין לצורך ביצוע ק       
 קובץ מסמכי הבניין הוא גם כלי , תחזוקה המפורטות בתקן זההפעולות        
 רך תיעוד הבניין בשעת מסירתו לדיירים לצו, מקומיותהעזר לרשויות        
 קובץ מסמכי ". חייו"חלו בבניין במהלך שך תיעוד השינויים רולצו       
 . כל בנייןב( 1.3.1הגדרה )הבניין יימסר לממונה        
 :מידע הכלול בקובץ מסמכי הבנייןה. 4.5.4
 :ובץ מסמכי הבניין יכלול את המידע המפורט להלן לפחותק       

 
 :שבתוך מסמכים אלו כוללים  4.5.4.1' על פי סעיף מס

 
 :ערכת התברואהמ
 לרבות סימון כיוון זרימת   , תוכנית סכמתית שיצוינו בה הנתונים שלהלן. א

 :המים   
 נקז , מהלך הצנרת המשותפת להספקת מים קרים וחמים ומיקומם של הקולטנים -   

 ; י קליטת מי הגשםאה ותתאי הבקר, הגשמות, יב הבנייןב,הבניין     
 ; תוכנית ההתחברות לביוב העירוני -   
 .תוכנית החלק המשותף של צנרת ההסקה -   
 ; הצנרת המרכזית וכדומה, מיקום החיבור לדירה של הצנרת הדירתית. ב

 .שיסומן בתוכנית הדירה, יקום הברזים והמגופים הדירתיים הראשייםמ   
 לשפכים ולהסקה   , לדלוחים, ם וחמיםים קרפירוט סוגי הצנרת להספקת מי. ג

 ; ופירוט גשמות   
 ;לרבות ציון הלחץ הנומינלי של צנרת ההספקה, מפרטים טכניים של כל הצנרת. ד
 , תעודות אחריות של כל קבועות השרברבות, תעודות בדיקה, מפרטים טכניים. ה
 ;שימת חלפים ופירוט נותני השירותרלרבות    

 תעודות אחריות ורשימת החלקים של כל  , ודות בדיקהעת, םמפרטים טכניי. ו
 ;(מרכזית או דירתית)סולרית לחימום מים ההמערכת    
 ;לרבות מהלך הצנרת, מיקום מערכת חימום המים. ז
 מערכות  , מכלי אגירה, םהידרו פורי, מפרט טכני ותעודות אחריות של משאבות. ח
 לרבות תיאור , ם המערכות האלהומיק; תמרכזיות אחרו תמערכות מכאניווהסקה    
 רישום רכיבי הבטיחות של מערכות אלה ואישור ; (אם ישנו)חדר המכונות    
 הפעלתם על ידי בודק מוסמך   
 תיאור מפורט של ; תוכניות עדות של תוואי צנרת הגז ממכל ההספקה עד המונים. ט
 חברת  החוזה עם; הגזתיאור סוג מכלי ; ערכת הגז לבניין ולדירהמחיבור    
 ;הגז   

 שם היצרן ומענו ואישור , קיבולו המרבי, מפרט טכני של מכל האשפה הנתיק. י
 תיאור המערכת ,1חלק  314כ "נדרש במפרט מכון התקנים הישראלי מפמכרישוי    
 ;(רכב או גורר)מתאימה לפריקת המכל ההייעודית    

 , פה על כל רכיביהשהמרכזית לסילוק אמפרט טכני ותעודות אחריות של המערכת .אי
 .וכדומה םהמתיזי, מערכת הבקרה וההבטחות, כיבי מערכת האוורוררלרבות    

 
אליו מחויב ( 4818תיקון )קיימת בחוק המכר  לדיירים הוראות תחזוקהמסירת הדרישה ל, למען הסר ספק

 ,ציטוט, המוכר
 

 [ א"תשע: ןתיקו]חובת מסירת מפרט והוראות תחזוקה ושימוש . 4 
 המוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט והוראות תחזוקה ושימוש    (א)
; את המפרט וכן את הוראות התחזוקה והשימוש חתומות בידיו, בעת חתימתו, המוכר יצרף לחוזה המכר  (1א)

סור את ימ, לא היו בידי המוכר בעת חתימת החוזה כל הפרטים הדרושים לקביעת הוראות התחזוקה והשימוש
 . ההוראות האמורות לקונה כשהן חתומות בידיו בעת העמדת הדירה לרשותו

 .כל תיקון במפרט טעון חתימת שני הצדדים   (ב)
 

 .תומחר לעיל
 

 פתחי ניקוי ובקרה .82.2
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 רשת חסרה .א
 :רשתות לניקוזים חסרות במקומות הבאים

 .ארון מוני מים קומת קרקע -
 

 
 

 התקנת רשתות: דרוש
 ₪ 188 :עלות

 

 ניקוז נרתצ .82.3
 (fixpoint)נקודות קיבוע  .א

 (.fixpoint)בחיבורי התפשטות חסרות נקודות קיבוע : ארון מוני מים קומת קרקע
 

 
 

 .התקנת נקודות קיבוע: דרוש
 ₪ 588 :עלות

 

 מים צנרת .82.4

 שרוולים .א
 :לדוגמא. בחלק מארונות המים הותקנה צנרת ללא שרוולים במעבר דרך רצפת הבטון: ארונות מים



 

 
 141 מתוך 71 עמוד 

 

 :מוני מים בקומותארונות 
 .1קומה 

 

  
 

 .7קומה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .3קומה 
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 .4קומה 
 

 
 

 :לדוגמא, צנרת כיבוי אש
 .1קומה 
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 .7קומה 
 

 
 

 .6קומה 
 

 
 

 :לדוגמא( חלקי)מעברי צנרת כיבוי אש בחדר מדרגות 
 .4קומה 
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 .1קומה 
 

 
 

 .וליצור איטום מתאיםמתקינים שרוולים על מנת לאפשר החלפת צנרת במידת הצורך 
 :ציטוט, 4.3סעיף , 1485.8י "הדבר מנוגד לת 
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 .התקנת שרוולים: דרוש
  ₪  18,888 :והתקנת צנרתני בטון כולל תיקו עלות

 

 (מרזב)גישמה  .82.5
 אגנית בטון .א

מוצאי המרזבים צמודים מדי לקיר הבניין באופן שמאפשר זרימה של מי הניקוז ישירות אל : צד מזרח
 .יסוד הבניין
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 .1.19ותקנות התכנון והבנייה סעיף  7.11ת סעיף "הליקוי מנוגד לדרישות הל
 

 .הרחקת המים מקיר הבניין באמצעות אגנית ניקוז מבטון טרום: דרוש
 ₪   1,588 : עלות

 
 זווית יציאה .ב

 (.מעלות 67עד  45)נקודת השפיכה של המרזבים הבאים אינה מותקנת בזווית הנדרשת בתקן 
 .צד מזרח -
 

 
 
 .צד מערב -
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 :1485.4 י"הדבר מנוגד לת
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ל כולל חציבה ותיקון "י התקן הנ"מעלות עפ 45-67התקנת יציאת המרזב מחדש בזווית של בין :  דרוש
 .טיח וצבע כנדרש

 ₪ 4,888 :עלות
   

 יציאה מפלסטיק .ג
 :עשויה פלסטיקנקודת השפיכה של המרזבים 

 .צד מזרח -
 

 
 

 
 
 .צד מערב -
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 :ציטוט, 7.3.5.1סעיף , (הוראות למתקני תברואה)ת "הדבר מנוגד להל
 

העשויה מיצקת , 45עד  38תיגמר הגישמה בזווית יציאה של בין , במקרה של שפיכה חופשית מעל פני הקרקע
 . ברזל או מפלדה

... 
   

 .יש להחליף את המוצא במוצא מפלדה או יצקת ברזל: דרוש
 ₪   3,888 :עלות

 

 מאגר מים .82.6
  אישור משרד הבריאות .א

אישור משרד הבריאות לטיב המים  (הוראות למתקני תברואה. )ת.ל.יש לקבל מהקבלן כנדרש בה
 .המסופקים  לצרכנים

 
 ₪ 1,888 :עלות שחזורם מוערכת ב, ל "במידה ואין בנמצא מסמכים הנ

 

 סולארית' מע/  דוודים .82.7

 חורי ניקוז – יםריאסול פנלים: גג .א
 . חורי האוורור והניקוז סתומים

 .הזגוגיות מוכתמות מבפנים
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 .ניקיון הזגוגיות עם מי אש ופתיחת חורי האוורור והניקוז, ניקיון הקולטים, הסרת הזגוגיות: דרוש
 ₪ 5,888 :עלות

 
 

 ₪ 23,800 -זהכ עלות לפרק "סה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 כיבוי אש .83
  תכניות .83.8

, 4 חלק,  1545  י"תלוועד הבית כפי שנדרש על פי  כיבוי האשלמסור מסמכים ותוכניות של מערכות  יש
 : 4.5.4.5 -ו 4.51פים סעי



 

 
 141 מתוך 19 עמוד 
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אליו מחויב ( 4818תיקון )קיימת בחוק המכר  לדיירים הוראות תחזוקהמסירת הדרישה ל, למען הסר ספק

 ,ציטוט, המוכר
 

 [ א"תשע: תיקון]חובת מסירת מפרט והוראות תחזוקה ושימוש . 4 
 המוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט והוראות תחזוקה ושימוש    (א)
; את המפרט וכן את הוראות התחזוקה והשימוש חתומות בידיו, בעת חתימתו, המוכר יצרף לחוזה המכר  (1א)

ימסור את , לא היו בידי המוכר בעת חתימת החוזה כל הפרטים הדרושים לקביעת הוראות התחזוקה והשימוש
 . ההוראות האמורות לקונה כשהן חתומות בידיו בעת העמדת הדירה לרשותו

 .יקון במפרט טעון חתימת שני הצדדיםכל ת   (ב)
 

 .תומחר לעיל
 

 מעברי צנרת בין קומות .83.2

וחללים  קירות/קיימים מעברים פתוחים בין הקומות(  'אינסטלציה וכו, כיבוי אש, חשמל)בפירי מערכות 
 .תעלות/סביב צנרת

 :לדוגמא מעברי צנרת
 .4ארון מונה מים קומה 

 

 
 

 .ארון מגוף שליטה קומת קרקע
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 :וגמא תעלות בין קומותלד
 .5קומה  44מול דירה 

 

 
 

 .בחומר מעכב שריפה מעברים פתוחים מילויסריקת כל ארונות התשתיות ו: דרוש
 ₪ 988  :עלות

 
 גלאים חסרים .83.3

 .המדרגות' גלאי עשן בחלל העליון של ח לא הותקן
 :ציטוט, 7.4סעיף , 3חלק  1448י "הדבר מנוגד לת

 
 .התקנת גלאי: דרוש
 ₪ 4,888  :עלות

 



 

 
 141 מתוך 94 עמוד 

 

 
 ארונות כיבוי אש .83.4

 אביזרים חסרים .א
 . נמצאו במצב של עבודה אשר טרם נסתיימה ושאינם מוכנים למקרה חירום בכל רחבי הבניין הארונות

 

 
 

 :1485.1י "וזאת בניגוד לדרישת ת

 
י הוראות "ל מותקן במקומות שאליו הוא מיועד עפ"את הבניין יש למסור לדיירים עם הציוד הנ: דרוש

 .כיבוי אש
 ₪ 4,888 :תעלו

 .יבוטל סעיף זה( בטופס פרוטוקול מסירה)במידה ויתברר כי הציוד נמסר לדיירים 
 

 מתזים .83.5

  שקוע בתקרהמתז  .א
 .תקרהבולט מתחת ל המתזיציאת : -1קומה 
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 .כנדרש מתזהתקנת ה: דרוש
 ₪ 488 :עלות

 
 קפסולות מוכתמות בצבע .ב

 .מלוכלכות מצבע –קפסולות המתזים בתקרות 
 !!!של פריצת מתז בזמן שריפה' ל עלול לגרום להגדלת טווח טמפ"במקרה חירום הנ

 :לדוגמא. יש להחליף מתזים צבועים, מכיוון שניקיון הקפסולות עלול לגרום לפריצת המתז
 .-1לובי מעליות קומה  -
 

 
 

 .התקנת המתז כנדרש: דרוש
 ₪ 588 :עלות

 

 צביעה .83.6
 :צבועה התגלתה במקומות הבאיםצנרת כיבוי אש שאינה 

 .-1חדר מדרגות קומה  -
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 .אגף מחסנים קומת קרקע -
 

 
 

 
 
 .ארונות השירות הנם רק אינדיקציות כדי למצוא את קטע הצנרת המתמשך/ מספרי החניות*
 

 .צביעה: דרוש
 ₪   1,488 :עלות
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 ₪ 9,000 -זהכ עלות לפרק "סה
 
 חשמל .84
  בדיקת המתקן .84.8

בגמר הסופי של העבודות יש לבצע בדיקת בודק מוסמך  –כנדרש על פי חוק החשמל מקבלני חשמל 
 . יש להציג עם השלמות התיקונים מסמך בודק. לכל מתקן החשמל כולל למתקן החשמל החיוני 

 
יש לבצע חיזוק מהדקים . מבדיקה מדגמית נמצאו מגעים רופפים ומהדקים שאינם לחוצים , כמו כן

 .מצב זה עלול לגרום במקרים שונים לקצר חשמלי ובעקבות כך לדליקות אש. של לכלוך ואבק ושאיבה
 .לבצע צילום טרמוגרפי לכל לוחות החשמליש , כדי לאתר את כל נקודות הכשל בלוחות החשמל

 
 ₪  4,888 : עלות

 
  מסמכים ותכניות .84.2

, 4 חלק,  1545  י"תלוועד הבית כפי שנדרש על פי למסור מסמכים ותוכניות של מערכות החשמל  יש
 : 4.5.4.4 'סעיף מס

 

 :מערכת החשמל
 ; תוכנית מתקן החשמל הציבורי כפי שהוגשה לחברת החשמל ואושרה על ידיה. א
 רשימת , לרבות הוראות תחזוקה( אם קיים גנרטור)ספר הוראות לגנרטור . ב

 יקה של הגנרטור לפי תקנות וכן תעודת בד, תרשים חשמלי מפורט, חלפים   
 ;(נמוך התקנת גנרטורים למתח)החשמל    
 לרבות תעודת , תוכנית מערכת האינטרקום וקטלוג היצרן של כל רכיבי המערכת. ג

 ;אחריות   
 תוכנית מהלך קווי המערכת של הטלויזיה בכבלים או של אנטנה מרכזית . ד

 ;ותאורת תורן   
 ;רקיםתוכנית מערכת ההגנה מפני ב. ה
 ;תוכנית והוראות הפעלה של מערכת ההגנה מפני פריצות. ו
 .החשמל שנמסרה על ידי בודק מוסמך לפי תקנות, תעודות בדיקה של הארקת היסוד. ז

 
אליו מחויב ( 4818תיקון )קיימת בחוק המכר  לדיירים הוראות תחזוקהמסירת הדרישה ל, למען הסר ספק

 ,ציטוט, המוכר
 

 [ א"תשע: תיקון]חובת מסירת מפרט והוראות תחזוקה ושימוש . 4 
 המוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט והוראות תחזוקה ושימוש    (א)
; את המפרט וכן את הוראות התחזוקה והשימוש חתומות בידיו, בעת חתימתו, המוכר יצרף לחוזה המכר  (1א)

ימסור את , לא היו בידי המוכר בעת חתימת החוזה כל הפרטים הדרושים לקביעת הוראות התחזוקה והשימוש
 . ההוראות האמורות לקונה כשהן חתומות בידיו בעת העמדת הדירה לרשותו

 .יקון במפרט טעון חתימת שני הצדדיםכל ת   (ב)
 

 .תומחר לעיל
 

 ארון חשמל .84.3

 תכניות .א
 :לדוגמא .תכניות כנדרש חסרותחשמל  בארונות

 .-1קומה  -
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 .מסירת תכניות: דרוש
 ₪ 588 - עלות שחזורם מוערכת ב, ל"במידה ואין בנמצא מסמכים הנ

 
 כיס לתכניות .ב

 :בארונות חשמל הבאים חסר כיס לתכניות כנדרש
 .רכזת כיבוי אש קומת קרקע -
 

 
 

 .התקנת כיס: דרוש
 ₪ 388  :עלות

 
 מכסי פלסטיק .ג

 .מרווח בלתי בטיחותי בלוח המפסקים( קלאפות)יש לסגור במכסי פלסטיק  :בכל הקומות
 

 ₪   488 : עלות
 

 פאנל .ד
 .תיסכנה בטיחות. לא הותקן פאנל: 1לוח חשמל מעליות קומה 
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 .התקנת פאנל: דרוש
 ₪   488 : עלות

   
 סימון .ה

על פי תקנות  (מעגלים ומכסים לחללים)  .מאמתים ומפסקיםסימון לוח חשמל  חסר : בכל הקומות
 :לדוגמא .'א 14סעיף , "התקנת לוחות" –החשמל 

 .1קומה 
 

 
 

 .7קומה 
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 .6קומה 
 

 
 

 .5קומה 
 

 
 

 .3קומה 
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 .4קומה 
 

 
 

 ₪ 1,488 :עלות
 

 כבלים .84.4

 כבלים חתוכים .א
 :הבאים התגלו כבלי חשמל חתוכים וחשופיםבמקומות 

 .ארון חשמל קומת קרקע -
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 .מדובר בליקוי בטיחותי
 

 .הכבלים וביטולם או הטמנתם בקירגבי שימוש ל הבהרה: דרוש
 .יש לבצע סריקה נוספת בכל הבניין ולטפל בכל כבל חשוף שיימצא

 ₪ 588 -כולל חציבה ותיקון טיח וצבע  עלות
 
 
 
 
 
 
 

 .מוביל בכניסה לקופסת הסתעפות כבל ללא: גג .ב
 

 
 

 .השלמת המוביל: דרוש
 ₪ 388 :עלות

 
 .כבל ללא מוביל בכניסה למפסק: גג .ג
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 .השלמת המוביל: דרוש
 ₪ 388 :עלות

   
 
 
 

 מובילי חשמל .84.5

 מובילים ללא שימוש .א
 :התגלו במקומות הבאים מהקיר ללא שימוש בולטיםמובילי חשמל 

 .ארון מוני מים קומת קרקע -
 

 
 

 .או הבהרה לגבי שימושם ביטול המובילים: דרוש
 ₪  488 :עלות

   
 ותיבות הסתעפות שקעים, מפסקים .84.6

 קיבוע ופילוס .א



 

 
 141 מתוך 184 עמוד 

 

ואינו הדבר יוצר ליקוי אסתטי . צמודים זה לזה ממוקמים במפלסים שונים לחצניםבמקומות הבאים 
 :מהווה גימור מקצועי כמקובל

 .5קומה  48תאורה דירה / פעמון
 

 
 

 .4קומה  15תאורה דירה / פעמון
 

 
 

 .או בקו אחיד הזזת המפסקים כך שיהיו בגובה אחיד: דרוש
 ₪ 688 :עלות

 

 כיבוי אש/אביזרי תאורה .84.7

 חסרים אביזרים .א
 :מקומות הבאים התגלתה הכנה ללא אביזרב
 .אגף מחסנים קומת קרקע -
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 .לובי קומת קרקע -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .-1חדר מדרגות קומה  -
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 .אביזרהתקנת : דרוש
 ₪ 988 :עלות

 

 תאורת חירום .84.1

 תפקוד .א
 :לדוגמא .אינם מתפקדים "יציאה" ת חירוםשלטי תאורחלק מ

 .לובי קומת קרקע
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .גג
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 .3חדר מדרגות קומה 
 

 
 

 .החלפת נורות ותיקונים לפי הצורך, י חשמלאי מוסמך"תאורת חירום ע' בדיקת מע: דרוש
 .ללא עלות בשלב זה

 
 גנרטור .84.9

  אישורים .א
בהתאם להוראת . אישור ממשרד האנרגיה כנדרש בתקןויש לספק לדיירים אישור ממשרד העבודה 

חובה לרשום את הגנרטור במשרד התשתיות הלאומיות ובמנהל ש "קו 5בהתקנת גנרטור מעל  ,החוק
 .החשמל

 
 ₪ 1,888 :עלות

 
  מסירה .ב

על הקבלן לספק לנציג הדיירים ליווי עם מפעיל מטעם ספק הגנרטור וכן את כל הניירת , במעמד המסירה
 : בתיק מערכת מסודר
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טיפול ראשוני , תהליך התנעת הגנרטור, י הספק"הסבר ספר מערכת ובו טבלת טיפולים נדרשים ע
 .דף קשר שמות וטלפונים של הספק, תעודות אחריות, בתקלות

 
 ₪ 588 :עלות

 
 
 שונות .84.80

 .חיזוק או החלפת מפסק ביטחון בגג .א
 

 
 

 ₪ 188 :עלות
 

 .7ארון תקשורת קומה : שקע אינו מתפקד .ב
 

 
 

 .י חשמלאי"תיקון ע: דרוש
 ₪ 488 :משוערת עלות

 
 

 ₪ 9,200 -זהכ עלות לפרק "סה



 

 
 141 מתוך 187 עמוד 

 

 
 

 
 מעקות .85
 גובה מעקה במהלך מדרגות ופודסט .85.8

 מעקה אופקי .א
  .מ"ס 95אופקי בגובה  קיים מעקהבמהלך מדרגות : 1חדר מדרגות קומה 

 

 
 

 
 

  .מ"ס 97אופקי בגובה  במהלך מדרגות קיים מעקה: ½ חדר מדרגות קומה 
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  .מ"ס 96אופקי בגובה  במהלך מדרגות קיים מעקה: חדר מדרגות קומת קרקע
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  .מ"ס 95אופקי בגובה  במהלך מדרגות קיים מעקה:  -½חדר מדרגות קומה 
 

 
 

 
 

 . מ"ס 185לי של אל המעקה שבפודסט להיות בגובה מינימע 1144י "על פי ת
 

 .  החלפת המעקה במעקה תקני: דרוש
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   ₪  4,488  :עלות
 

 גובה מעקה גג  .85.2

 .מ"ס 48הנו  עליוןגובה מעקה גג מפלס 
 

 
 

 
 

 :ציטוט, 3.98סעיף , הליקוי בניגוד לתקנות התכנון והבנייה
 

י "יותקן מעקה שיעמוד בדרישות התקן הישראלי ת', מ 1.88מיפלסים סמוכים של לפחות בכל מקום בו יש הפרש 
1144. 

 
 :ציטוט, 7.4.4סעיף , 1144י "ת
 

לרבות על גגות של בניינים , על גגות, בפתחים ובקירות, לרבות במרפסות של דירות גג, גובה המעקה במרפסות
ובמקומות בתוך הבניין עם הפרשי גובה כנקוב ( 7בציור  c)לאורך שפת כבש , גבוהים ושל בניינים רבי קומות

 . מ לפחות"ס 185יהיה , בתקנות התכנון והבנייה
 ההדגשה אינה במקור*   

 
 .מ"ס 185השלמה לגובה  : דרוש
 ₪ 3,888 :עלות
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 מאחז יד  .85.3
 מפתח רחב .א

 . במרכז ללא מעקה אחיזה 'מ 3.38 -במפתח של כ אהבת אדםבכניסה לבניין מרחוב מדרגות חוץ 
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 :ציטוט, 3.43סעיף , הדבר מנוגד לתקנות התכנון והבנייה

 
 .במרווח מתאים אחיזה-התקנת בית:  דרוש
 ₪ 1,588 :עלות

 

 פקקים .85.4

 . חסרים פקקים בקצות המעקות: מאחז יד מדרגות ביציאה משנית קומת קרקע
 

 
 

 .התקנת פקקים: דרוש
 ₪ 488 :עלות
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 שונות .85.5
. סגירה של אגף הדלת/אצבעות בעת פתיחה" לצבוט"לאגף דלת חדר מדרגות ועלול  מאחז יד קרוב מידי .א

 .1חדר מדרגות קומה : לדוגמא
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 .קיצור מאחז היד וצביעה: דרוש
 ₪ 388 :עלות

 
 

 ₪ 7,400 -זהכ עלות לפרק "סה
 
 

 גג .86
 צביעת חיבורים .86.8

 :היריעות הביטומניות אינם צבועים חיבורי
 .גג -
 

 
 
 .גג עליון -
 

 
 

יריעות ביטומן המותקנות : מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון) 4חלק , 1754י "הדבר מנוגד לת
 :ציטוט, 5.4סעיף , (בריתוך
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 .צביעת חיבורים לפי הוראות יצרן: דרוש
 ₪ 1,588 :עלות

 

 איטום קיר מעקה .86.2
 שקע לרולקה .א

לא בוצע שקע בקיר מעקה על מנת ליצור רולקה ואטימה שלמה בין , בקירות מעקה הבטון: גג עליון
 . הקיר לאיטום

 

 
 

 .סיתות שקע בהיקף קיר המעקה: דרוש
 ₪ 5,888 :עלות

 
 מפתן דלת גג .86.3

 אף מים .א
 .בהגבהה במפתן הכניסה לגג לא בוצע אף מים
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 :1754י "זאת בניגוד לת

 
 .בו נדרש אף בכל הגבהה בגג 3.4.1סעיף  1חלק  1754י "ובניגוד לת

 
 .התקנת אף מים: דרוש
 ₪   588 : עלות

 

 נדבך ראש .86.4
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 קופינג צר ללא אף מים .א
 ( אף מים)שן מדלף שאינה רחבה דיו לביצוע נדבך הראש עשוי מאבן : היקף מעקה גג

 

 
 

 
 

 
 

 :ציטוט, 3.4.1סעיף  1חלק  1754י "זאת בניגוד לנדרש בת
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ציור ( התשתית לאיטום: וחים מבטוןמערכות לגגות שט) 1חלק  1754י "ראש תקני מתדוגמא לנדבך 

 :6מספר 
 

  
 

 :ציטוט, 1.19ובניגוד לתקנות התכנון והבנייה סעיף 
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 מרצפות ומשטח הנכס יסולקו באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבניין או לסביבה, מי גשם מגגות 

 
י כך מפחיתה באופן משמעותי את כמות "שן מדלף נועדה למנוע זליגת מים על גבי הקירות וע: הבהרה

 .שן המדלף מונעת הכתמת הקירות כתוצאה מזליגת מים, בנוסף. המים המגיעה במגע עם הקירות
 

 .התקנת אריחי שיש עם שן מדלף משני צדדיהם:  דרוש
 ₪ 3,888 :עלות

 

 ניקוז .86.5

 (רשת)מכבר  .א
 .נקז הגג חסר מכבר: וןגג עלי

 

 
 

 :ציטוט, 3.4.1.4סעיף , למערכת נקזים 1485.4י "כנדרש בת
 

-חיבור המכבר אל גוף הקולט ייעשה בברגים או באמצעים מכניים אחרים בני. כל קולט מי גשמים יצויד במכבר
 .. קיימא
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 .התקנת מכבר:  דרוש
 ₪ 188 :עלות

 
 יראוו צינור .86.6

 מפני הגגצינורות אוורור יוצאים  .א
כנדרש ( מ מעבר למעקה הגג"ס 38)לגובה הנדרש  יםמגיע םואינהגג  מרצפת יםאוויר יוצא ותצינור 16

 (.הוראות למתקני תברואה)ת "בהל
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 :5.3.1סעיף , ת"על פי הל
 

 . מ מעל מעקה הגג"ס 38יוארך צינור האיוור של כל קולטן צואים ודלוחים לפחות 
 

 :5.3.4לפי סעיף 
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 .יותאם ברדס בקצה צינור האיוור 

 
 .והתקנת ברדסים מ מעל פני מעקה"ס 38עד לגובה של  האוורורצנרת  ארכתה: דרוש
 ₪ 4,188  :עלות

   
 ברדס .ב

 .חסרים ברדסים בצינורות האוורור: גג
 

 
 

 :ת"הל, 5.3.4לפי סעיף 
 

 .יותאם ברדס בקצה צינור האיוור 

 
 .התקנת ברדסים: דרוש
 ₪ 488 :עלות

 
 צנרת .86.7

 שרוולים .א
 1754י "כנדרש בת 4" -וזאת ללא שרוולים שקוטרם גדול מ 4" -דרך הגג עוברת צנרת שקוטרה קטן מ

 .3.4.5.4סעיף  1חלק 
 .צינורות 4, גג -
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 .צינור אחד, גג עליון -
 

 
 

בו נדרש כי הצנרת ( התשתית לאיטום: מערכת לגגות שטוחים מבטון) 1חלק  1754י "ובניגוד לת
 :בתוך שרוול מכופף למניעת חדירת מיםתותקן 
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 .1חלק , 1754י "התקנת שרוול תקני ואטימתו כנדרש בת: דרוש
 ₪ 7,588 :עלות

 
 צנרת מונחת על גבי הגג .ב

 .הדבר גורם לחסימת זרימת מים תקינה על הגג והצטברות פסולת. צינורות מונחים על גבי גג הבטון
 

 
 

 .במגע עם רצפת הגגהגבהת הצנרת כך שלא תהיה : דרוש
 ₪ 588 :עלות
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 .מרצפות ולא על גבי תמיכות המיועדות לכך/צנרת מונחת על גבי לבנים .ג
 

 
 

 
 

 ₪ 1,888 :עלות
 

 
 ₪ 24,800 -זהכ עלות לפרק "סה

 סולמות .87
 שונות .א

 .יש לקבע סולם עליה לגג עליון לקופינג הגג העליון
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 ₪ 188 :עלות
 
 

 ₪ 800 -זהכ עלות לפרק "סה
 

 

 חנייה .81
 סדקים ברצפת הבטון .81.8

נצפו סדקים ברצפת בטון החניונים באזורים פזורים הנחשבים ליקויים מבניים : -1קומה  91חניה 
 .מבניים-וחזותיים
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 :4.6.5.3סעיף , 1943י "זאת בניגוד לת
 

 
 :ציטוט, 4.1.44סעיף , 1943י "ולת
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 :1חלק  466י "ולת
 

 



 

 
 141 מתוך 149 עמוד 

 

 
 .תיקוני סדקים ומעקב: דרוש
 ₪ 1,888 : עלות

 
 אבן שפה .81.2

 מילוי מישקים .א
 .מישקים בין אבני שפה אינם מלאים: חניון עילי
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 .מילוי מישקים: דרוש
 ₪ 588  :עלות

 
 

 ₪ 8,500 -זהכ עלות לפרק "סה
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 גינה .89
 מחסור באדמה .89.8

 .בגינה חסרה אדמה גננית: צמוד למדרגות כניסה לחניון
 

 
 

 .מילוי אדמה גננית: דרוש
 ₪ 1,888 :עלות

 
  

 ₪ 8,000 -זהלפרק  עלותכ "סה
 
 
 

 שיתוך .20
 :הובחנו באלמנטים הבאים( חלודה)סימני שיתוך 

 .  עליה לגג עליון סולם -
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 .שיוף וצביעה: דרוש
 ₪ 388 :עלות

 
 :חלודארון כיבוי האש במקומות הבאים 

 .גג -
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 .חניון עילי צד מערב -
 

 
 

עובדי הבניין , כבר בשלב שלפני המסירה, לרוב. כי ארונות אלו אינם עמידים נגד שיתוך לאורך זמןידוע 
במבני מגורים . משתמשים במים מהברזים בארונות אלו והמים שמטפטפים גורמים לחלודה בארון שאינו מגולוון

 .מן הראוי היה להתקין ארונות מפיברגלאס שאינם מחלידים כלל
 

 .רון לארון מפיברגלאסהחלפת הא: דרוש
 ₪  4,888  :עלות

 
 

 ₪ 4,300- לפרק זה  עלותכ ה"סה
 
 
 

 יםגמר .28
 .נצפו ליקויי גמר שאינם מהווים גימור מקצועי כמקובל ויש לשפרם

 :להלן פסק דין בעניין זה. בולט לעין מדובר בפגם אסתטי
 

 יפו-בית המשפט המחוזי בתל אביב: ערכאה
 881494/97' אז: הליך

 44/81/83: תאריך
 סגן נשיא, גבריאל קלינג' דר: השופטים

 
אין "כי ( 4' לסיכומי הנתבעת מס 43' בע)טיעון הנתבעים . פגום מעיקרו, הטיעון כי אין פיצוי על פגם אסתטי .6

כמו , עשוי להתקבל כאשר מדובר בעניינים של טעם שבהם עשויות דעות להיות חלוקות, "גבול או מבחן לאסתטיקה
אך דרכם של בתי משפט לפצות בעלי דין על ליקויים רבים שכל כולם אסתטיים כמו טיח . למשל צבעם של קירות

ניהול )עמיגור  4445/98א "הנתבעים חוזרים ומסתמכים על דברים שנאמרו בע. שאינו ישר או כתמים בריצוף
  ...14אכן נאמר שם בפיסקה . 674(( 4)94)על -תק, מאיוסט' מ נ"בע( נכסים

 
 :להלן המקומות בהם נצפו הליקויים

 
 .קומת קרקע צד מזרח, סביב תריס שחרור עשן באגף מחסנים .א
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 .היקף מעקה גג .ב
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 .היקף מעקה גג עליון .ג
 

 
 



 

 
 141 מתוך 136 עמוד 

 

 
 

 .סביב עיגון מעקה חדר מדרגות קומת גג .ד
 

 
 
 
 

 .חדר מדרגות קומת קרקע .ה
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 .-½חדר מדרגות קומה  .ו

 

 
 

 .-1יציאה לחניון קומה  .ז
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 .-1קומה  .ח
 

 
 

 .-1קומה , 94כניסה מחניון ליד חניה  .ט
 

 
 
 
 

 .-1כניסה מחניון קומה  .י
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 .דרום צד 4תחתית מרפסות דיור קומה  .יא
 

 
 

 
 ₪ 6,000 -זהכ עלות לפרק "סה
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 שונות .22
 .השלמת אריחי קופינג בכניסה לבניין צד דרום .א

 

 
 

 ₪ 1,888 :עלות
 
 

 ₪ 8,000  -זהכ עלות לפרק "סה
 
 
 

 ניקיון .23
 (מדרגות' ח) בנייה חומרי .א

 .מדרגותבחדרי קיימים שאריות חומרי בנייה וכתמים : כללי
 

 
 



 

 
 141 מתוך 141 עמוד 

 

 
 

 
 

 (חיצוני)בנייה  חומרי .ב
 :מסביב לבניין על גבי חיפוי חוץ קיימים שאריות חומרי בנייה וכתמים

 .רחבת כניסה לבניין -
 

 
 
 .צד דרום -
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 .היקף הבניין -
 

 
 

 
 

 .סקירה סביב הבניין וניקיון יסודי: דרוש
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 ברחבי הבניין וחיפוי ריצוף .ג
 שלשימובאופן ראוי לדיירים  בנייןמסירת ה על ידי הקבלן במועדולחיפוי  ניקיון לרצפה חובה לבצע

 :לדוגמא. ולמגורים
 .לובי קומת קרקע -
 

 
 
 .1קומה  -
 

 
 
 .7קומה  -
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 .6קומה  -
 

 
 
 .4קומה  -
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 .3קומה  -
 

 
 
 .4קומה  -
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 :ציטוט, 5.1.5.4סעיף ( 4883) 3חלק   1555י "תב הדרישה מופיעה 

 
  הרצפה ןניקיובדיקת 

 (.'ראו נספח א)המשטחים המרוצפים נקיים וראויים לשימוש 

 
 .במועד ביקורי ניתן לראותפגמים נוספים לאחר התיקונים וניקיון סופי של הריצוף שלא יתכנו :  הערה

 
 אבן משתלבת חיצונית  .ד

יש . ולמגורים שלשימובאופן ראוי לדיירים  בנייןמסירת ה על ידי הקבלן במועד ניקיון לרצפה חובה לבצע
 .לקרצף את האבן המשתלבת ואם עדיין נותרים כתמי בנייה יהיה להחליף את האזורים המוכתמים

 
 :יש לבצע ניקיון במקומות הבאים, בנוסף לאמור לעיל .ה

 .מסילות מעליות -
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  ניקיון בגמר עבודה .ו
 .משאריות חומרי בנייה וולנקות בנייןח זה נדרש לבצע ניקיון כללי ב"בגמר התיקונים הכלולים בדו

 
 

 ₪ 5,000 -זהכ עלות לפרק "סה
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 עלויות ריכוז

 
 ₪  119,788 :ח זה"כ עלות העבודה על פי דו"סה

 ₪  9,415 (5%)עבודות בלתי צפויות 
 ₪ 11,978 (18%) בקרה ופיקוח מקצועי

 ₪ 411,155 כ"סה
 ₪ 37,816 17%מ "מע

 ₪ 255,248 מ"כ כולל מע"סה

 
 

 
  

 :הערות
 

 .עדכון המחירים נכון ליום עריכת חוות הדעת .1
 
פ  "מבוססים ע המחירים שנקובים לעיל. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן .4

, בנוסף .י נסיוני בענף"או עפ/ו לבניה בהיקפים קטנים ועבודות שיפוצים" דקל"מחירונים מקובלים כגון 
 .במהלך עבודות השיפוץ ייתכנו שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים העלולים להשפיע על העלויות

 
 .כחודשיים והנלביצוע התיקונים  משך הזמן .3

 
 .אך תיגרם אי נוחות לדיירים עקב כך, להתגורר בבנייןמהלך התיקונים ניתן ב .4
 
רטיבות מתחת לריצוף כמו בנושאים , יתכן כי בעקבות בדיקות מעבדה מאושרת בנושא חיפוי האבן .5

 .היקף עלויות התיקונים שיידרשו יגדל, אחרים בהתאם לנסיבות
 
 .דןח יש להיוועץ בשמאי מקרקעין לקבלת אומ"במידה ונקבעו ירידות ערך בדו .6

 
 .המקצועי יוניסיונ, הבנתי, י מיטב ידיעתי"הנני מצהיר בזאת כי הערכה זו נעשתה עפ

 
 
 

 .זאת חוות דעתי
          
 (העורך) רון ארד מהנדס  (הבודק) גרצובסקי אושרימהנדס     תאריך 

 
 


